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Geräteeinsatz aus verzinktem Stahlblech. Zum Einsetzen in runde oder eckige Einbaueinheiten aus Kunststoff oder Edelstahl. 
Zur Aufnahme von bis zu vier Installationsgeräten 45 x 45 mm und sechs einfachen Datenjacks, ab einem Fußbodenaufbau von 
mindestens 65 mm geeignet.

Geräteeinsatz UGE3-VRK 4  
eckige Kunststoff einheiten
Geräteeinsatz in die eckige Kunststoff-
einheit von oben einsetzen und mit vier 
Gewindefurchschrauben fest anziehen.

Geräteeinsatz UGE3-VRK 4 für 
runde Kunststoff einheiten
Geräteeinsatz in die runde Kunst-
stoffeinheit von oben einsetzen. Die 
Ecken des Geräteeinsatzes unterhalb 
des Deckelauflagerands positionieren 
(gegebe nenfalls Perforation umbiegen) 
und anschließend mit vier Gewind-
efurchschrauben fest anziehen.

Geräteeinsatz UGE3-VE 4 für 
eckige Edelstahl einheiten
Die beiden im Lieferumfang enthaltenen 
Auflagewinkel am Rahmen der Nivellier-
einheit mittels Senkkopfschrauben 
fixieren. Bevor der Geräteeinsatz mon-
tiert wird, muss die Einheit, bestehend 
aus Nivelliereinheit und Rahmen, auf die 
Endhöhe eingestellt werden. Geräte-
einsatz von oben auf die Anlegewinkel 
setzen und fest verschrauben.
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Geräteeinsatz UGE3-RE 4 für 
runde Edelstahl einheiten
Auflageblech von unten an den Edel-
stahlrahmen setzen und von oben mit 
Senkkopfschrauben fixieren. Geräte-
einsatz auf das Auflageblech legen, 
auf der gegen überliegenden Seite von 
unten am Rahmen positionieren und 
beide Seiten fixieren. 

Potenzialausgleich Stahlblech
Für den Potenzialausgleich die Erdungs-
leitung mit der Erdungslasche ver-
schrauben. Alle Stahlblechteile sind in 
den Potentialausgleich einzuschließen.

Potenzialausgleich Deckel
Potenzialausgleich zwischen Deckel und 
Rahmen mit steckbarer Erdungsleitung 
herstellen.

Schutzkontaktsteckdosen 33°
Geräteblende (UGEE-2-UST-S) frontal 
in den Geräte einsatz einrasten. An-
schließend Schutzkontaktsteckdose 
45 x 45 mm von vorne einrasten und die 
Anschluss leitung montieren. Je Geräte-
einsatz sind bis zu zwei Doppelschutz-
kontaktsteckdosen einsetzbar.

Schutzkontaktsteckdosen 0°
Geräteblende (UGEE-1-UST-S) frontal 
in den Geräte einsatz einrasten. An-
schließend Schutz kontaktsteckdose 
45 x 45 mm von vorne einrasten und die 
Anschluss leitung montieren. Je Geräte-
einsatz sind bis zu zwei Doppelschutz-
kontaktsteckdosen einsetzbar.

Einbaueinheit
Den mit Starkstromtechnik vormon-
tierten Geräte einsatz seitlich von oben 
in die Einbaueinheit einsetzen.
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Geräteblende
Die Geräteblende (UGEE-1-DEP-S) 
gegenüber der Starkstromtechnik 
frontal und bündig zum Boden des 
Geräteinsatzes einrasten.

Geräteeinsatz
Geräteeinsatz mittels Schrauben fest 
mit der Einbau einheit verschrauben.

Winkel- und Geradeausstecker
Leitungen der Starkstrom- oder 
Datentechnik sind über Geradeaus- 
(33°-Steckdose) und Winkelstecker 
(0-°Steckdose) anschließbar. 
Einbauraum und Abmaße der Anschluss-
technik beachten.

Datentechnik 
Die angeschlossenen Datenjacks sind 
von hinten in die Einbauöffnung der 
Einbauplatine (UDEP) zu rasten.

Datenjacks 
Die mit der Datentechnik bestückte 
Platine ist mit dem Geräteeinsatz zu 
verschrauben. Der Platinentyp ist 
herstellerspezifisch zu wählen. Je 
Geräteeinsatz sind bis zu sechs Daten-
jacks einsetzbar.
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